Incendio en Tanque 46 Bajo Grande (Maracaibo ) 15/11/02

El  15/11/2002, a las 12:40 a.m., una descarga eléctrica (Rayo) impacto un Tanque  de almacenamiento de Crudo  (16 API) de 159.000 Barriles de techo Cónico  en  la  Refinería  Bajo  Grande (Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela) Ocasionando deformación del techo y paredes.  Para  suerte  el  techo no se desprendió, pero se genero incendios en varios puntos.

El  sistema  de enfriamiento funciono y ayudo mucho para que el fuego no se propagara,  cuando llegaron los profesionales en Incendio de ese patio de tanque le inyectaron espuma bajo superficie para completar el trabajo y gracias a Dios la emergencia fue controlada.
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